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Asunto: Anomalias en instalaciones de generacion fotovoltaica

Muy Sr. Nuestro:

Durante los dltimos meses esta empresa distribuidora ha podido comprobar ciertas anomalias que afectan a las
instalaciones de generacion fotovoltaica.

Por un lado, se ha constatado que los sistemas de deteccion de funcionamiento en isla, incorporados en los

"inversores fotovoltaicos, no realizan su funcién de manera correcta en el momento de la desconexién de la red
de distribucion eléctrica, lo que implica no tener certeza de la efectiva desconexlén de las instalaciones de
generacion cuando es preciso realizar trabajos de mantenimiento en la red de distribucion, poniendo en grave
riesgo al personal de mantenimiento que desarrolla dichos trabajos. El motivo de los fallos esta en que el
desarrollo de los inversores fotovoltaicos se basa en unas premisas y unos ensayos que no representan
correctamente el funcionamiento real de una red de media tensién.

La solucién a este problema, requiere la‘instalacion de un sistema de proteccion para la desconexion automdtica
de la central frente a incidencias en la red de distribucion eléctrica y un sistema de telecontrol, que permita
conocer a los operadores de la red de distribucién si la instalacién fotovoltaica se encuentra o no produciendo y,
en el caso en que los requisitos de seguridad asi lo recomienden, permita la desconexion remota de la misma.
Las condiciones que debe cumplir los sistemas de proteccion y telecontrol que deben instalar en el punto de
conexidn con la red de Iberdrola Distribucion Eléctrica S.A.U., se describen en el Manual Técnico MT 2.90.01.

Por otro lado, se han producido dafios, tanto a equipos de las propias instalaciones fotovoltaicas como en
instalaciones de terceros conectadas a la red de distribucién, por sobretensiones, coincidiendo en todas las
ocasiones con la desconexién de una instalacion fotovoltaica.
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Documentacion Técnica), donde encontrard el citado manual técnico MT 2.90,01, informacion técnica referente
a sobretensiones y funcionamiento aislado, asi como la informacién sobre la legislacion aplicable a este caso.

Aprovechamos la ocasién para saludarle atentamente,

Régimen Especial
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.



